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2. Pranje crnog suđa / Priprema povrća
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4. Spremište 2
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LEGENDA INSTALACIJA EL. ENERGIJE:

E.U. - električna utičnica

E.P. - električni priključak

- kabel izvoditi u bužir cijevima završno sa kutijom ili utičnicom na svakom kabelu kako je naznačeno

- predvidjeti napajanje i rasvjetu nape preko prekidača u prostoru kuhinje

- predvidjeti spajanje svih metalnih stolova i uređaja na mrežu za izjednačavanje potencijala, izvodi izvođač elektroinstalacija

Napomena:

E.U.  (šuko monofazna) izvedene na visini 120cm (radne utičnice) planirati sa zaštitom min. IP44

E.U.  (trofazna) planirati industrijsku utičnicu, 5 polna, 16A, IP44, usmjerena prema dolje
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E.P.; 400V-3N; 8 kW; izvod iz poda; kabel dužine 2m (hauba perilica)

E.U.; 230V; +55cm (depurator)
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E.U.; 230V; 0,6kW +210cm (rashladni ormar)

E.U.; 230V; +210cm (sterilizator noževa)

2xE.U.; 230V; +120cm (radna utičnica IP44)

E.P.; 230V; 0,6kW; kabel dužine 2m (kompresor)

3xE.U.; 230V; +120cm (radna utičnica)

E.U.; 230V; 1kW; +120cm (toplovodna kupka)

E.P.; 400V 3N; 14kW; kabel dužine 2m (friteza)

E.U.; 230V; +55cm (depurator)

E.P.; 400V 3N; 13kW; kabel dužine 2m; kabel dužine 2m (konvektomat)

2xE.U.; 230V; +120cm (el. utičnica)
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E.U.; 230V; +120cm (el. utičnica)
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E.U.; 400V; +120cm (trofazna el. priključnica)
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E.P.; 400V 3N; 15,6kW; kabel dužine 2m (el. štednjak)
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el.bojler

F10.1/GRP

el.grijač

F8.3/GRP

odsisni ventilator

F9.3/GRP

Napomena:

- poziciju odsisnog ventilatora uskladiti sa

strojarskim projektom
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